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I. szakasz
országház Látogatóközpontja és Mélygarázs

1. Épületfelüryeleti számítógép
r.r. A központi számitőgép és monitor ellenőrzése, funkciópróbái.
r.z. Adat kommunikációs kapcsolatok ellenőrzése.
r.3. Biztonsági mentések elkészitése, számitőgép működésének optimalizálása.

z. Hő és fiistelvezető berendezések átjelzéseinek felülvizsgálata
z.t. Atíiz és flistcsappantyúk jelzéseinek jelzőmodul oldali ellenőrzésére.
z.z.A hő és fiistmentesítő ventilátorok próbaindítására (kapcsolómodulok

ellenőrzése).
2. 3. A DDC szabá|yzők mentésére, ellenőr zésér e.

3. Hő és fiistelvezető rendszer kapcsolószekrény
3.1.1. Elektromos bekötések ellenőrzése, csatlakozások utánhúzása.
3.1.2. Betáp kábelek csatlakozásainak utánhúzása, az üzemeltető általi

feszültségmentesítés esetén.

3.1.3. Kismegszakítók, relék, kapcsolók, mágneskapcsolók ellenőrzése, szükség
szerinti cseréjének jelzése.

3.L.4. Reteszfeltételek működésének ellenőrzése.
3.1.5. Allagmegóvó tisztítás.

4. DDC kommunikációs hálózat ellenőrzése.
4.r. Kommunikációs statisztika elemzése

5. Hűtési rendszerekkel kapcsolatos
5. r. Szabályozó késziilékek

5.1.1. A szabályozók ki- és bemenetei működőképességének ellenőrzése.
5.1.2. Paraméterek szükség szerinti állítása, módosítása.
5.1.3. Adatkommunikációs kapcsolat ellenőrzése.
5.1.4. Idő programok, trendek beállításához szükséges szaktanácsadás

  
    



5.3. Épületautomatizációs kapcsolószekrény
5.3.1. Biztonsági, védelmi funkciók működésének ellenőrzése (túlfiítés,

fagyveszély)

5.3.2. Elektromos bekötések ellenőrzése, csatlakozások utánhúzása.

5.3.3. Betáp kábelek csatlakozásainak utánhúzása, aZ üzemeltető általi
feszültségmentesítés esetén.

5.3.4. Kismegszakítók, relék, kapcsolók, mágneskapcsolók ellenőrzése, szükség
szerinti cseréj ének j elzése.

5. 3.5. Reteszfeltételek működésének ellenő tzése.

5.3.6. Álagmegóvó tisztítás.

il. szakasz
or szágház Látogatóközpontj a és Mélygarázs

1. Hő és fiistelvezető berendezések átjelzéseinek felülvizsgálata
r. r. A t.iz és flistcsappantyúk j elzéseinek j elzőmodul oldali ellenőrzésére.
r.z. A hő és fiistmentesítő ventilátorok próbaindítására (kapcsolómodulok

ellenőrzése).
1. 3. A D DC szab ályzők mentésére, ellenőrzésére.

z. Fűtési rendszerekkel kapcsolatos
z. r. Szabályozó készülékek

2.I.1. A szabályozók ki- és bemenetei működőképességének ellenőtzése
2.1.2. Paraméterek szükség szerinti állítása, módosítása.
2.1.3. Adatkommunikációs kapcsolat ellenőrzése.
2.7.4. Idő programok, trendek beállításához szükséges szaktanácsadás

5.2. Terepi készülékek
5.z.r. A készülékek működőképességének szemrevételezéssel

ellenőrzése.

5. 2. 2. Érzékelők rends zers zintll ellenőrzése.

5.2.3. Dp-kapcsolók és biztonsági termosztátok ellen őrzése.

5.2. 4. Rends zers zintű fu nkciópróbák elvégzése.

2.2. Terepi készülékek
z.z.t. A készülékek működőképességének szemrevételezéssel

ellenőrzése.
2.2.2. Érzékelők rendszers zintu ellenőrzése.
2.2.3. Dp-kapcsolók és biztonsági termosztátok ellen őrzése.
2. 2. 4. Rends zers zintti fu nkciópróbák elvégzése.

történő

történő

2.3. Épületautomatizációs kapcsolószekrény
2.3.I. Biztonsági, védelmi funkciók működésének ellenőrzése (túlfíítés,

fagyveszély)

   



2.3.2. Elektromos bekötések ellenőrzése, csatlakozások utánhúzása.
2.3.3.Betáp kábelek csatlakozásainak utánhúzása, az üzemeltető általi

feszültségmentesítés esetén.
2.3.4. Kismegszakítók, relék, kapcsolók, mágneskapcsolók ellenőrzése, szükség

szerinti cseréjének jelzése.
2.3. 5. Reteszfeltételek működésének ellenő rzése.
2 8.6. Álagmegóvó tisztítás.

    
  


